Kozarze, 26.10.2023 r.

~ KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Mickiewicza 6,
18-200 Wysokie Mazowieckie

Znak sprawy PRZ.52800.1.2023.KG 2/
Egz. nr <.

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowe;
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowg Straz Pozarna

(Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:
od 26.10.2023 do 26.10.2023

przez

1) mi. asp. mgr Karola Gotaszewskiego- Starszego Inspektora Sztabowego w KP
PSP w Wysokiem Mazowieckiem, legitymacja stuzbowa nr 4485376

legitymujgcego/cych sie upowaznieniem numer PRZ.52800.1.2023 z dnia 16.10.2023 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Wysokiem
Mazowieckiem, zostaty przeprowadzone czynnos$ci kontrolno-rozpoznawcze w:

Domu Pomocy Spotecznej w Kozarzach
Kozarze 63
18-230 Ciechanowiec

Imi¢ i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz

Nazwa i adres kontrolowanego . C.
9 podstawa i zakres upowaznienia

Dom Pomocy Spotecznej w Kozarzach Pana Zdzistawa Uszynskiego — Specjalista
Kozarze 63 DPS Kozarze

18-230 Ciechanowiec

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego

Pana Zdzistawa Uszynskiego — Specjalista
DPS Kozarze

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:
1) Kontrola przestrzegania przepisdw przeciwpozarowych

Wykaz kontrolowanych obiektow, terendw i urzgdzen:
1) Dom Pomocy Spotecznej w Kozarzach - Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec.




PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

Dyrektor obiektu

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

1. Parametry techniczne:
Budynek murowany 3 kondygnacyjny — (piwnica, parter i poddasze) pokryty blachg zaliczony
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Budynek niski N
e Powierzchnia uzytkowa — 4089,0 m?
e Powierzchnia zabudowy — 2390,0 m?

e Kubatura - 196530 m®

2. Ewakuacja
Ewakuacja z obiektu realizowana poprzez 3 klatki schodowe i 3 gtdwne wyjscia ewakuacyjne z

podjazdami dla niepetnosprawnych oraz 6 wyjS¢ z pozostatych pomieszczen (kuchnia, kaplica
itp.). Ogodlnie wystepuje 12 wyjS¢ ewakuacyjnych cztery sg dostosowane dla o0séb o

ograniczonej zdolnosci poruszania sie
3. Dojazd zapewniony poprzez trzy bramy dwie od drogi Ciechanowiec — Zaszkéw jeden od
strony rzeki Nurzec . Drogi pozarowe sg utwardzone i umozliwiajg dojazd jednostkom

ratowmiczo-gasniczym do obiektow DPS

3. Organizacja ochrony ppoz.

Obiekt posiada opracowang instrukcje bezpieczenstwa pozarowego przez Pana Jerzego
Dabrowskiego tech. poz. z 2020 roku. Ostatnia aktualizacja w 19.10.2023 r. — bez uwag

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP
Ostatnig kontrole przestrzegania przepisow przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie we

wrzesniu 2022 roku.
W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.

] W wyniku kontroli wszczeto postepowan *
Stan realizacji obowigzkow wynikajgcych z postepowania administracyjnego:

5. Czynnosci zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotyczaca stepowania elementow zaqgrozenia zvcia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotyczaca stepowania nieprawidiowosci powodujacych bezposrednie

niebezpieczenstwo powstania pozaru

Nie stwierdzono

8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

1. Obiekt jest wyposazony w instalacje hydrantowg wewnetrzna.
2. W obiekcie wystepuje system sygnalizacji pozaru.

3. Oswietlenie ewakuacyjne
4. Wytgcznik ppoz. ( zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym agregatu prgdotworczego)




9. Sprawnosc¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

1. Badania sieci hydrantowej wewnetrznej przeprowadzono w lutym 2023 r. przez Zaktad
Napraw i Przeglgdéw Podrecznego Sprzetu Gasniczego Handel-Ustugi Krzysztof

Wyszkowski — pomiar przeprowadzit tech. poz. Krzysztof Wyszkowski — Wynik pozytywny
Badanie wezy hydrantowych na ci$nienie robocze przeprowadzono przez Zaktad Napraw |
Przegladéw Podrecznego Sprzetu Gasniczego Handel-Ustugi Krzysztof Wyszkowski w
lutym 2023 r. — wynik pozytywny

2. Obiekt wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru — przeglad instalacji przeprowadzita
firma SUPONEKS badania wykonat Pan Mateusz Borkowski oraz Konrad Gatko w dniu
21.08.2023 r. — Wynik pozytywny
System sygnalizacji alarmowania i wykrywania pozarow potgczony ze Stanowiskiem
Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Raport
z przegladu tacznosci systemu monitoringu pozarowego wykonata firma Systemy
Alarmowe Instalacje elektryczne Montaz Jarostaw Karakula w dniu 26.05.2023 r. — wynik
pozytywny

3. Badania o$wietlenia ewakuacyjnego przeprowadzone w dniu 16.05.2023 r. Pan Zdzistgw
Uszynski upr. UAN. 7342-23/93 sSwiadectwo kwalifikacyjne 59/D/09/19, - wynik pozytywny

4. Badania wytgcznika przeciwpozarowego przeprowadzone w dniu 16.05.2023 r. Pan
Zdzistaw Uszynski upr. UAN. 7342-23/93 Swiadectwo kwalifikacyjne 59/D/09/19, - wynik

pozytywny

10. Stan wyposazenia, sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy wg. normatywu - Ostatni przeglgd
przeprowadzono w lutym 2023 r. przez Zaktad Napraw i Przeglagddéw Podrecznego Sprzetu
Gasniczego Handel-Ustugi Krzysztof Wyszkowski — pomiar przeprowadzit tech. poz. Krzysztof

\Wyszkowski — bez uwag

11. Substancije zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gaz korzystywane w
systemach ochrony przeciwpozarowych
Nie wystepujg

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

1. Instalacja elektryczna z ppoz. wytgcznikiem pradu

2. Instalacja odgromowa,

3. Przewody wentylacyjne,

4. Instalacja gazowa — urzgdzenia kuchenne — gaz z butli 11 kg.

13. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

1. Badania przeprowadzit Pan Zdzistaw Uszynski upr. 045/D/619/05 Protokoty od Nr 1 do 5 w
lutym 2020 r. - Wynik pozytywny
2. Badania instalacji odgromowej — Badania przeprowadzit Pan Zdzistaw Uszynski upr.

D 59/D/09/19 w dniu 04.08.2023 r . - Wynik pozytywny
3. Przeglad przewoddéw wentylacyjnych i kominowych przeprowadzit Pan Stawomir Siebiesiuk

Mistrz Kominiarski dnia 12.05.2023 r. — Wynik pozytywny
4. Przeglad okresowy urzadzen i instalacji gazowych przeprowadzit Pan Stawomir Siebiesiuk

upr. 472-11l E — 132/13, 472 — 1l D 68/13 w dniu 12.05.2023 r.— Wynik pozytywny

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

brak [ ] usunieto w trakcie kontrol




Inne ustalenia:

Obiekt oznakowany znakami bezpieczenstwa zgodnymi z PN.
e (Oznakowano:

Gtowny wytacznik pradu

Instrukcja na wypadek pozaru lub innego zagrozenia,

Kierunki ewakuacii,

Wyjscia ewakuacyjne,

Wykaz telefonéw alarmowych,

Lokalizacja gasnic.

14. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego

e \Wedtug oswiadczenia p. Zdzistawa Uszynskiego obecnie w obiekcie przebywa 119
pensjonariuszy,

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow stanowi sie¢ wodociggowa oraz
zbiornika wodnego o poj. 100 m®

e Obiekt ogrzewany za pomocg pomp ciepta. W przypadku awarii istnieje mozliwos¢ ogrzania
obiektu z wtasnej istniejgcej juz kottowni olejowej. Magazyn oleju wydzielony pozarowo,
zbiorniki na olej opatowy 5 szt. po 2000 litréw kazdy.

Na tym protokoét zakonczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujgcym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokdt spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z
jego trescig podpisano bez zastrzezen - zzastrzezeniami.

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.
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